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Бассейн №1. 

1.1 Исходные данные для разработки проектной документации 

Пояснительная записка составлена на основании архитектурно-

строительных чертежей и задания на проектирование. 

 

1.2 Нормативные документы 

Раздел выполнен в соответствии со следующими нормативными документами: 

• СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуали-

зированная редакция». 

• СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

• ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. ПОДГОТОВКА ВОДЫ. Часть 1. Общие      

требования».    

• ГОСТ Р 53491.2-2012 «Бассейны. ПОДГОТОВКА ВОДЫ. Часть 2. Требова-

ния безопасности». 

• СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания». 

• СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требова-

ния к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 

• ГОСТ Р 50571.3-94 «Требования по обеспечению безопасности. Защита от      

поражения электрическим током». 

• «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)», 6 изд., 7 изд. 

• Постановление от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной      

документации и требованиях к их содержанию». 

• При проектировании использованы каталоги сертифицированного в Рос-

сийской Федерации оборудования для плавательных бассейнов, купелей, 

гидромассажных ванн. 

• СанПиН 2.1.2.1331-03«Гигиенические требования к устройству, эксплуата-

ции и качеству воды аквапарков». 
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1.3 Описание технологической схемы водоподготовки 

По характеру водообмена принят рециркуляционный тип бассейна (п. 2.14., 

СанПиН 2.1.2.1188-03). Применена переливная система водообмена. 

Циркуляционный поток, поступающий через донные форсунки из системы во-

доподготовки, вытесняет верхние слои воды в переливной лоток. Сечение лотка пе-

релива и диаметр трубопровода перелива обеспечивают беспрепятственный отток 

воды, вытесненной водой системы водоподготовки, купающимися и эффектом вол-

нообразования при максимальной загрузке бассейна. 

Из лотка перелива вода самотеком попадает в балансный резервуар. Размер 

балансного резервуара позволяет компенсировать объём вытесненной воды, зави-

сящий от количества и активности купающихся и накопления необходимого объёма 

воды перед процессом промывки фильтров. 

Из балансного резервуара вода забирается циркуляционным насосом. Насос-

ная группа осуществляет круглосуточный и бесперебойный водообмен, создаёт 

напор, скорость потока и циркуляционный расход, необходимый для работы систе-

мы водоподготовки в режиме, определённом нормативами для данного бассейна. 

Перед этапом механической фильтрации в циркуляционный поток осуществ-

ляется ввод коагулирующего раствора для "склеивания" мелкодисперсных загряз-

нений и последующего задерживания в фильтрующем заполнителе. Для равномер-

ного распределения дозируемого раствора коагулянта в циркуляционном потоке, 

после точки ввода реагента установлен статический смеситель. 

Механическая фильтрация осуществляется засыпными напорными фильтра-

ми. В качестве фильтрующего заполнителя является кварцевый песок. Принцип ме-

ханической фильтрации основан на процеживании воды через песчаную засыпку. 

Выбор фильтрующего заполнителя обусловлен высокой фильтрующей способно-

стью при высокой пропускной способности и полной регенерацией после обратной 

промывки. Максимально эффективная высота засыпки 1.5 м.  

На следующем этапе водоподготовки осуществляется ультрафиолетовая 

стерилизация воды. Для этого применяется УФ-установка среднего давления. Этот 

метод обеззараживания основан на фотохимических реакциях, запускающих меха-

низм физико-химических и биологических мутаций живой материи микроорганизмов. 

В отличии от УФ ламп низкого давления, лампы среднего давления имеют более 
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широкий диапазон ультрафиолетового излучения, что позволяет так же предотвра-

щать реактивацию микроорганизмов и понижает содержание связанного хлора в во-

де. В результате воздействия на воду УФ облучения не образуются побочные вред-

ные органические соединения, сокращается количество используемых хим. реаген-

тов, а также исключен риск передозировки. 

Первоначальный нагрев и дальнейшее поддержание температуры воды вы-

полняется водо-водяным теплообменником. Подогрев воды из бассейна происходит 

путём съёма тепла более холодной средой, которой является вода бассейна от бо-

лее горячей, которой является теплоноситель. Для исключения перепадов темпера-

туры воды в бассейне +/- 1˚С и запирания потока теплоносителя применяется 3-х 

ходовой регулирующий клапан.  

Перед подачей воды в чашу бассейна, осуществляется впрыск дезинфициру-

ющего раствора и рН-корректора. Применяется дезинфектор на основе хлорсодер-

жащего реагента. При этом, требования к ПДК в воде бассейна аналогичны к требо-

ваниям ПДК для питьевой воды. Дезинфицирующий раствор обеспечивает непре-

рывное обеззараживание воды непосредственно в ванне бассейна. рН-корректор 

контролирует кислотно-щелочной баланс воды, влияющий на активность дезинфек-

тора и комфорт посетителей. Реагенты находятся в хим. стойких полиэтиленовых 

герметичных баках насосов-дозаторов в объёме, необходимом для бесперебойной 

работы системы в течении 2 недель. Поставка и заполнение баков осуществляется 

по мере необходимости специализированной организацией. 

Подпитка в процессе эксплуатации осуществляется в балансный резервуар 

через разрыв струи. Узел контроля уровня воды оборудован расходомером потреб-

ляемой воды из ХВС. 

Для исключения возможного обратного попадания стока канализации в си-

стему водоподготовки и организации разрыва струи – схемой предусмотрен дре-

нажный резервуар. Свободный объем дренажного резервуара должен вмещать 

объем воды от промывки одного фильтра. Вода из дренажного резервуара удаляет-

ся дренажными насосами в ливневую канализацию.  

Отбор проб воды из чаши бассейна на контроль параметров pH/Rx/Clfree 

(Cltotal) осуществляется через форсунки отбора проб, расположенные в борту ванны 

на глубине 250-350 мм от уровня зеркала воды. Вода поступает самотеком к изме-

рительной панели с последующим сбросом в балансный резервуар. 
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Материал изготовления трубопровода и фасонных изделий системы водопод-

готовки принят из ПВХ (соединение клеевое), отличающийся повышенной стойко-

стью к агрессивным средам, коррозионной стойкостью, сопротивлениям отложений 

на стенках, малым гидравлическим сопротивлением и весом. 

Для лабораторного контроля воды на всех этапах водоподготовки технологиче-

ской схемой, предусмотрены краны отбора проб (п. 5.3.3., СанПиН 2.1.21188-03): 

• поступающей (водопроводной) воды; 

• до механической фильтрации; 

• после механической фильтрации; 

• после дозации химических реагентов, перед подачей в чашу бассейна. 
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1.4 Описание автоматизации системы водоподготовки 

В соответствии с п. 10.9.1.ГОСТ Р 53491.1 2009, а также для сохранности 

здоровья посетителей, исключения негативного влияния человеческого фактора 

технического обслуживающего персонала, средства автоматизации и диспетчерско-

го контроля системы водоподготовки должны обеспечивать: 

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия 

работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудова-

ния и коммуникаций; 

- сигнализацию отклонений и нарушений от заданного режима и нормальных 

условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 

- сигнализацию возникновения аварийных ситуаций; 

- оперативное устранение отклонений и нарушений от заданных условий 

эксплуатации; 

- быструю локализацию аварий и ликвидацию их последствий. 

Данные требования обеспечивает Комплексная система автоматизации. Этот 

способ автоматизации позволяет централизованно управлять всеми этапами водо-

подготовки одним устройством, к которому подключается все технологическое обо-

рудование и оборудование КИП. 

В основе Комплексной системы автоматизации лежит программируемый ло-

гический контроллер (ПЛК), совмещенный с электросиловой частью. По алгоритму 

программного обеспечения, анализируя данные от КИП и технологического обору-

дования, ПЛК осуществляет контроль и автоматическое управление всей системой 

водоподготовки в едином комплексе. Отображение и управление работой оборудо-

вания бассейна производится посредством сенсорного дисплея. Возможно удален-

ное управление с операторской панели, либо с центрального ПК диспетчерского 

пункта. 

Комплексная система автоматизации предусмотрена для работы в обще-

ственных плавательных бассейнах с соблюдением санитарных нормативных требо-

ваний и выполняет следующие функциональные задачи: 

- управление работой насосов; 

- управление режимами работы фильтра; 

- контроль температуры воды; 
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- контроль качества воды; 

- управление уровнем воды; 

- диспетчеризация и удаленный доступ; 

- управление УФ-обеззараживанием; 

- управление освещением. 

 

1.5 Характеристики объекта проектирования 

Плавательный бассейн расположен в отдельном зале на отм. +3,300, в осях 

10-11, А-Ж. 

Функционально сооружение бассейна объединяет одну ванну, помещения и 

устройства для обслуживания посетителей, а также помещения с устройствами, 

обеспечивающими его техническую эксплуатацию. 

Объектом проектирования является система водоподготовки бассейна, си-

стема автоматизации водоподготовки, оборудование хронометража, дополнитель-

ное специализированное оборудование ванны бассейна для проведения соревно-

ваний. 

Технологические решения водоочистки предусматривают и зависят от назна-

чения бассейна, времени водообмена, скорости фильтрации, общего объёма воды 

и пропускной способности. 

 

1.6 Назначения бассейна и принятые нормы 

1.6.1 Назначение бассейна 

Настоящий бассейн предназначен для спортивного и оздоровительного пла-

вания. Характеризуется как «Оздоровительный бассейн». Бассейн используется в 

целях спортивного и оздоровительного плавания людей различных возрастов, для 

купания, общеразвивающих упражнений и игр в воде. 

 

1.6.2 Принятые нормы 

В соответствии с нормативными документами Российской Федерации, архи-

тектурно-планировочными решениями, техническим заданием приняты следующие 

нормы: 
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• Форма чаши «прямоугольная». 

• Внутренние размеры 25,0 × 14,0 м глубиной 1,2 - 1,8 м. 

• Площадь водной поверхности – 350,0 м2. 

• Объём воды в чаше бассейна – 525 м3. 

• Несущая конструкция ванны – железобетон.  

• Внутренняя отделка чаши – керамическая плитка. 

• Тип бассейна по характеру водообмена – рециркуляционный (оборотный), 

(п. 2.14., СанПиН 2.1.21188-03, п. 10.16., СанПиН 2.1.2.1331-03). 

• Отвод воды на фильтрацию через переливные желоба и отверстия в дне 

чаши (п. 2.19., СанПиН 2.1.21188-03, п. 10.27., СанПиН 2.1.2.1331-03). 

• Подача воды в ванну через отверстия в дне чаши (п. 10.19., СП31.113-

2004). 

• Предусмотрен уступ для отдыха 0,1—0,15 м, в местах, где глубина воды 

более 1,2 м (п. 4.1.11, СП 31-113-2004). 

• Время полного водообмена не более 6 часов (Табл.№1.СанПиН 2.1.21188-

03). 

• Температура воды в бассейне – 26÷29 °С для оздоровительного плавания, 

(Табл.№1. СанПиН 2.1.21188-03). 

• Площадь зеркала воды на 1 человека – не менее 5 м2 (Табл.№1. СанПиН 

2.1.21188-03). 

• Очистка и обеззараживание воды осуществляется методами, включающи-

ми фильтрацию, коагуляцию, ввод обеззараживающего агента (гипохлорит 

натрия), УФ-обработку (п. 2.15.СанПиН 2.1.21188-03). 

• Время первоначального наполнения ванны – не более 48 часов (п. 10.18., 

СП 31-113-2004). 

• Скорость течения воды через впускные устройства в ванне бассейна – не 

более 0,5 м/с. Скорость течения воды через впускные устройства водопод-

готовки в ванну бассейна – 2-3 м/с (п. 11.3.1., ГОСТ 53491.1-2009). 

• Время опорожнения ванны – не более 24 часов (п. 10.32., СП 31-113-2004). 

• Сброс воды при опорожнении и промывке фильтров – в ливневую канали-

зацию (п. 10.30., СП 31-113-2004). 
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• Сброс воды от мытья стенок, дна чаши бассейна – в хоз. бытовую канали-

зацию (п. 5.4.2., ГОСТ 53491.1-2009). 

• Температура подаваемой свежей воды из ХВС принимается +6°С. 

• Материал трубопровода и фасонных изделий водоподготовки – ПВХ для 

напорного водоснабжения, соединение клеевое.  

 

1.7 Расчет технических характеристик оборудования                       

водоподготовки 

1.7.1 Основные технические характеристики 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и техническим 

заданием, предоставленными Заказчиком, принимаем: 

• внутренняя длина чаши бассейна – 25,0 м; 

• внутренняя ширина чаши бассейна – 14,0 м; 

• глубина чаши бассейна 1,2 – 1,8 м; 

• площадь водной поверхности Sб = 350 м2; 

• объём воды бассейна Vб = 525 м3; 

• температура воды в бассейне +26-29 °С; 

• площадь зеркала воды на 1 человека не менее 5 м2; 

• пропускная способность бассейна не более 55 человек в смену; 

• количество смен условно принято 8. 

 

1.7.2 Расчет потока рециркуляции (производительности) систем      

В соответствии с Табл.№1 СанПиН 2.1.21188 для оздоровительных бассейнов 

время полного водообмена в чаше бассейна не более 6 часов, следовательно, про-

изводительность циркуляционного насоса рассчитываем по формуле: 

Рн = Vбас / 6, где: 

Рн – производительность насоса, м3/ч;  

Vбас – объём воды в чаше бассейна, 525 м3. 

Рн = 525 / 6 = 87,5 м3/ч. 
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По каталогу производителя насосного оборудования «Astral» (Испания), при-

нимаем насосную группу из 2-х насосов (1 рабочий, 1 резервный) «Aral C3000», арт. 

01203, с техническими характеристиками: 

- производительность – 90 м3/ч, при напоре 15,0; 

- мощность – 7,5 кВт; 

- напряжение – 380 В; 

- подключение – DN100/100; 

- материал корпуса – чугун; 

- число оборотов двигателя – 3000 об/мин; 

- класс защиты корпуса электродвигателя – IP 54. 

При данных характеристиках циркуляционного насоса время полного водооб-

мена составит: 525 / 90 = 5,8 ч.  

 

1.7.3 Расчёт фильтровальной колонны 

В соответствии с Табл.№6 ГОСТ Р 53491 2009, скорость фильтрации в плава-

тельных бассейнах должна составлять не более 30 м3/ч на 1м2 фильтрующей по-

верхности.  

Необходимую площадь фильтрующей поверхности рассчитываем по форму-

ле: 

Sфо = Рн / Vф, где: 

Sфо – общая площадь фильтрующей поверхности, м2; 

Рн – производительность насоса, при H=15 равна 90 м3/ч;  

Vф – принятая скорость фильтрации, 30 м3/ч/м2. 

Sфо = 90 / 30 = 3 м2. 

С целью обеспечения бесперебойной работы и ремонтопригодности системы 

фильтровальную колонну рассчитываем из нескольких фильтров, суммарной пло-

щадью фильтрации не менее 3 м2.  

По каталогу производителя фильтровального оборудования «Astral» (Испа-

ния), принимаем фильтровальную колонну из 2-х фильтров «Praga» с многослойной 

засыпкой, арт. 00703-2255, с техническими характеристиками: 

- допускаемое рабочее давление, 0,25МПа, 2,5(кгс/см2); 

- площадь фильтрования, 1,54 м2; 
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- наружный диаметр, 1400 мм; 

- высота фильтрующего слоя загрузки, 1500 мм; 

- расчетная длительность промывки, 8 мин; 

- общий эксплуатационный вес 5300 кг; 

- номинальный размер присоединения вход/выход DN 100/100; 

Суммарная площадь фильтрации составит: 

Sфо = 1,54 × 2 = 3,08 м2. 

Расчетная скорость фильтрации составит:  

Vф = Pн/Sфо= 90/3,08= 29,2 м3/ч/м2. 

Расчетная скорость промывки одного фильтра, при условии промывки одним 

насосом, составит: 

Vф= Pн/Sф1= 90/1,54 = 58,4 м3/ч/м2.  

где: 

Sф1 – площадь фильтрующей поверхности одного фильтра, м2; 

Pн – производительность насоса. 

 

1.7.4 Расчёт балансного резервуара 

В соответствии с п.8.4 ГОСТ Р 53491.1 2009 (Бассейны. Подготовка воды. 

Общие требования) максимальный объем воды в балансном резервуаре рассчиты-

вается по формуле: 

Vбр = V1 + V2 + V3, м3, где: 

V1 – объем вытесненной посетителями, м3; 

V2 – объем воды, вытесненной волнами, м3; 

V3 – объем воды на промывку фильтра, м3. 

V1 = 0,075 × А/а, где: 

A - площадь зеркала воды бассейна, 350 м2; 

а - площадь зеркала воды на одного человека, 5 м2; 

А/а - возможное количество единовременно купающихся посетителей, 55 

чел.; 

0,075 - средний объем воды, вытесненный одним человеком, м3. 

V1 = 0,075 × 55 = 4,125 м3. 



 21 
 

  

      

 

Лист 

      
   11 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Формат А 4 

В
за
м

.и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п

. 
и

 д
а
та

 
И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 
 

1
1

1
1
 

V2 = 0,04А, где: 

A – площадь зеркала воды бассейна, 350 м2; 

0,04 – средняя высота волны, м, в бассейне площадью более 100 м2. 

V2 = 0,04 × 350 = 14 м3. 

V3 = (3,6 ×I) Sфtпр, где: 

Sф – площадь поперечного сечения фильтра, 1,54 м2; 

I – интенсивность промывки, 16,23 л/с/м2; 

3,6 – коэффициент перевода л/с в м3/ч; 

tпр  – время промывки, доли часа 0,133 ч. 

V3 = (3,6 × 16,23) × 1,54 × 0,133 = 11,9 м3. 

Объем балансного резервуара: Vбр = 4,125 + 14 + 11,9 = 30,025 м3. 

Принимаем балансный резервуар из полипропилена объемом не менее 30 м3. 

 

1.7.5 Расчёт дренажного резервуара 

Необходимый объем дренажного резервуара равен объему воды на промывку 

одного фильтра V3. 

Объем дренажного резервуара: Vдр = 11,9 м3. 

Принимаем дренажный резервуар из полипропилена объемом не менее 12 

м3. 

Для удаления воды из дренажного резервуара, принимаем насосную группу 

из 2х дренажных насосов "Unilift KP 350-A1", «Grunfoss» (Дания), с техническими ха-

рактеристиками: 

- расход – 14 м³/ч; 

- максимальный напор – 8,5 м; 

- мощность – 0,7 кВт; 

- напряжение – 230 В; 

- подключение – 1 1/4"; 

- материал корпуса – нерж. сталь; 

- класс защиты корпуса электродвигателя – IP 68; 

- вес – 8 кг. 
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1.7.6 Аварийный приямок 

Системой предусмотрен аварийный приямок с 2-мя дренажными насосами 

для удаления воды в случае перелива Балансного резервуара.  

Для удаления воды из аварийного приямка, принимаем насосную группу из 2х 

дренажных насосов «Unilift KP 150 АV1», «Grundfoss» (Дания), с техническими ха-

рактеристиками: 

- расход – 9,0 м3/ч; 

- максимальный напор 6,5 м; 

- мощность – 0,3 кВт; 

- напряжение – 230 В; 

- подключение – 1 1/4”; 

- материал корпуса – нерж. сталь; 

- класс защиты корпуса электродвигателя - IP 68; 

- вес – 7,9 кг. 

 

1.7.7 Расчёт оборудования нагрева воды 

Расчёт необходимой тепловой мощности для первоначального нагрева воды 

в чаше бассейна и производим по формуле производителя теплообменного обору-

дования: 

N = (V × (t2 – t1) × C)/ � + А × q, где: 

V – объем воды в чаше бассейна, 525 м3; 

t2  – конечная температура воды в чаше бассейна, +27°С; 

t1 – начальная температура воды в чаше бассейна, +6°С; 

С – удельная теплоемкость воды, 1,163 Вт/л˚C; 

τ – принятая продолжительность первичного нагрева воды в бассейне, 48 ч.; 

A – площадь зеркала воды бассейна, 350 м2; 

q – теплопотери для закрытого бассейна, 200 Вт/м2.  

N= (525000 × (27 – 6) × 1,163) / 48 + 350 × 200 = 339 365 = 340 кВт. 
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По каталогу производителя теплообменного оборудования «Bowman» (Вели-

кобритания), принимаем схему из 2-х трубчатых теплообменников – модель «5115-

2С», арт. 5115-2С, с техническими характеристиками: 

- мощность при T1 = 82° С – 170 кВт; 

- максимальная температура теплоносителя – 120° С; 

- материал трубок – купроникель; 

- диаметр подключения теплоносителя к теплообменнику – 1 ¼”; 

- диаметр подключения трубопровода бассейна к теплообменнику – 2 ½”; 

- теплоноситель - вода, с нейтральной «рН»; 

- номинальный расход в 1 контуре теплообменника – 7,2 м3/ч; 

- номинальный расход во 2 контуре теплообменника – 28,8 м3/ч. 

По каталогу производителя насосного оборудования «Wilo» (Германия), при-

нимаем циркуляционный насос контура теплоносителя - модель «Stratos 40/1-8 

PN6/10», арт. 2090454, с техническими характеристиками: 

-  номинальный размер присоединения вход/выход – DN40; 

-  производительность – 15 м³/ч при H = 4 м; 

-  температура воды / воздуха, макс.  –  + 110˚С; 

-  потребляемая мощность – 0,2 кВт; 

-  класс защиты – IP X4D; 

-  вес – 10,0 кг. 

 

1.7.8 УФ-установка 

По каталогу производителя оборудования «Astral» (Испания), принимаем УФ-

установку среднего давления «UV MP 80», арт.52201, с техническими характеристи-

ками: 

- производительность – 80 м³/ч; 

- диаметр подключения к установке – DN150; 

- потребляемая мощность – 1,0 кВт; 

- доза УФ облучения воды – не менее 60 мДж/cм². 
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При данном циркуляционном расходе доза УФ облучения воды составит не 

менее 50 мДж/cм² (согласно п. 3.8.2 СанПиН 2.1.21188-03, доза УФ облучения воды 

в бассейнах должна быть не менее 16 мДж/см2). 

 

1.7.9 Комплексная автоматизация 

Для соблюдения требований п. 10.9.1.ГОСТ Р 53491.1 2009, принимаем обо-

рудование «Комплексная автоматизация системы водоподготовки «SmartPool», 

производитель «SmartPool» (Россия), модель «Базовая модификация на 2 системы 

водоподготовки». Комплексная автоматизация «SmartPool» предназначена для кон-

троля полного цикла технологического процесса водоподготовки общественного 

бассейна. 

Задачи, выполняемые Комплексной автоматизацией «SmartPool»: 

- управление насосной группой, ротация работы насосов в зависимости от выра-

ботки моторесурса, автоматическое переключение на резервный насос, защита 

от "сухого хода"; 

- управление режимами работы фильтров механической очистки, контроль про-

пускной способности каждого фильтра, запуск процесса промывки по времени; 

- контроль температурного режима воды, гистерезис 0,1 ºС, управление подачей 

теплоносителя; 

- измерение и поддержание значений водородного показателя (pH) и окислитель-

но-восстановительного потенциала воды (ОВП), измерение и поддержание уров-

ня свободного хлора в заданных границах в зависимости от значения ОВП, дози-

рование коагулянта относительно объема циркуляционного потока, контроль 

уровня в ёмкостях хранения хим.реагентов, защита по времени беспрерывного 

дозирования, защита от дозирования хлора при превышении аварийного значе-

ния водородного показателя; 

- управление уровнем воды в разных режимах работы системы водоподготовки, 

контроль необходимого количества ежесуточной добавляемой из ХВС воды, за-

щита по времени беспрерывной подпитки, защита по аварийному уровню воды; 

- схематическое отображение текущего состояния системы водоподготовки (СВ) и 

протекающих процессов, графическое отображение данных о работе СВ и пара-

метрах воды за последние 30 дней, протоколирование в электронном журнале 
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происходящих в СВ событий и аварийных ситуациях, подключение по сети 

ETHERNET, интеграция в систему диспетчеризации объекта по протоколу Modbus 

TCP; 

- управление работой подводного освещения с панели управления и/или от внеш-

него управляющего сигнала, режим работы по расписанию; 

- управление работой установки ультрафиолетового излучения, учёт моточасов 

работы лампы, режим работы по расписанию. 

В комплект поставки оборудования «Комплексная автоматизация системы 

водоподготовки «SmartPool» входит шкаф с управляющим контроллером и сенсор-

ной панелью управления, совмещенный с электросиловой частью для подключения 

технологического оборудования и контрольно-измерительные приборы, в составе: 

- шкаф автоматизации с контроллером и сенсорным дисплеем 9,7" – 1 шт.; 

- панель для измерения pH/Rx/Clfree в комплекте с датчиками – 2 шт.; 

- насос дозирования химических реагентов – 6 шт.; 

- штанга забора хим. реагента с датчиком уровня – 6 шт; 

- клеммная коробка для контроля уровня воды в балансном резервуаре в 

комплекте с датчиками (3 шт) – 1 шт.; 

- датчик давления воды (0-6 бар) – 2 шт.; 

- датчик температуры (PT1000) – 2 шт.; 

- Modbus TCP/ETHERNET RJ45 – 1 шт. 

- шкаф управление одной вентильной группой, состоящей из 9-ти электро 

вентилей (1 вент. группа на 2 фильтра) – 1 шт; 

Программное обеспечение Комплексной автоматизации «SmartPool» включа-

ет в себя систему поддержки принятия решений, что минимизирует участие челове-

ка в технологическом процессе и не требует специализированной квалификации об-

служивающего персонала. 
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1.8.1 Наполнение ванны 

• В соответствии с п. 10.18 СП 31 113 2004 время наполнения ванны принято 

48 часов. 

1.8.2 Опорожнение ванны 

• В соответствии с п. 10.32 СП 31 113 2004 время опорожнения ванны бас-

сейна принято 24 часа. Опорожнение осуществляется самотеком, с расхо-

дом 21,87 м3/ч. 

• В соответствии с п. 10.30 СП 31 113 2004 вода от опорожнения ванны бас-

сейна удаляется в ливневую канализацию. 

1.8.3.1 Режим эксплуатации 

• Условно принято 8 смен. Количество занимающихся в смену 55 человек. 

• В соответствии с п. 3.3 1 СанПиН 2.1.21188 необходимый объем свежей 

воды - не менее чем 50 литров на каждого посетителя в сутки. 

Объём подпитки свежей водой: 

50 × 55 × 8 = 22 000 л/сут = 22,0 м³/сут. (в том числе водопотребление на 

испарение, унос, разбрызгивание, промывку фильтров) 

• В соответствии с расчетом циркуляционного потока циркуляционный рас-

ход составляет 90 м³/ч. Суточная производительность выбранной насосной 

группы 2160 м³/сут. 

• Промывка фильтров осуществляется водой из оборотного водоснабжения. 

Загрязненная вода после промывки фильтров сбрасывается в ливневую  

канализацию. Объём сбрасываемой воды не превышает ежесуточной под-

питки свежей водой, в том числе разбрызгивание, вынос на теле купаю-

щихся, промывку фильтров. 

• На повторное использование принимаем: 

2160 – 22,0 = 2138 м³/сут. 

1.8.3.2 Промывка фильтров 

• Режим промывки фильтра предполагает одну промывку фильтра одним 

циркуляционным насосом в течение недели, не более одного фильтра в 

сутки. Время промывки каждого фильтра 8 минут (0,133 часа). 

• Промывка фильтров осуществляется в ночное время суток. 
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• В соответствии п. 10.28 СП 31 113 2004 для промывки фильтров использу-

ется вода из рециркуляционного контура с расходом V3 = 11,9 м3. Таким об-

разом водопотребление промывки каждого фильтра в течение 8 мин. или 

480 сек. составляет 11,9 м³ × 1000л / 480 сек. = 24,7 л/сек.   

• Восполнение потерь оборотного водопровода осуществляется из хозяй-

ственно-питьевого водопровода, с расходом равным расходу при наполне-

нии ванны. 

• Объем воды от промывки, сбрасывается в ливневую канализацию, с рас-

ходом, равным производительности дренажных насосов 6,66 л/с.  

1.8.3.3 Испарение, унос, разбрызгивание 

• Потери воды на испарение, унос и разбрызгивание определяются по фор-

муле в соответствии с п. 10.29 СП 31 113 2004. 

• Q = 0,0064*F м³/сут. где 

• F – площадь зеркала воды, м²; 

• Q = 0,0064 × 350 м² = 2,24 м³/сут. 

• Восполнение потерь воды осуществляется из хозяйственно-питьевого во-

допровода. 

1.8.4 Мытье ванны бассейна 

• Дезинфекция ванны бассейна осуществляется методом двукратного оро-

шения раствором дезинфектанта, с расходом 0,6-0,8 л/м². 

• Приготовление раствора дезинфектанта производится водой из хозяй-

ственно-питьевого водопровода, с расходом 468 м² × 0,6 л/м² = 280,8 л., где 

468 м² площадь внутренней поверхности чаши бассейна и лотка перелива. 

• Принятое время дезинфекции чаши - 1 час. 

• В соответствии с п. 10.30 СП 31 113 2004 вода от опорожнения ванны бас-

сейна удаляется в бытовую канализацию. 

• Дезинфекция ванны бассейна производится с периодичностью 1 раз в год. 
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1.9 Электропотребление 

Электропотребление оборудования системы водоподготовки бассейна пред-

ставлено в Таблице №2. 

Таблица №2 

 

№ Потребитель Напряжение, В Мощность, кВт 
Суммарная 
мощность, 

кВт 

1 Насос циркуляционный 
(1 шт.+ резерв) 

380 7,5 7,5 

2 
УФ-установка 

(1 шт.) 
220 1,0 1,0 

3 
Комплексная автоматизация с ком-
плектом контрольно-измерительных 
приборов 

380 0,5 0,5 

4 
Дренажные нассы 

(2 шт.) 
220 0,7 1,4 

5 
Дренажные нассы 

(2 шт.) 
220 0,3 0,6 

6 

Клапан подпитки соленоидный  

(рабочий) 

(1 шт.) 

220 0,02 0,02 

7 

Кран шаровой с электроприводом 

(аварийный) 

(1 шт.) 

220 0,01 0,01 

8 
Клапан 3-х ходовой теплоносителя с 
электроприводом 

(1 шт.) 

220 0,06 0,06 

9 
Вентильная группа 

 (9 шт.) 
220 0,04 0,36 

10 
Насос теплоносителя 

 (1 шт.) 
220 0,2 0,2 

11 
Подводный светильник  

(16 шт.) 
12 0,04 0,64 

 Итого: 380  12,29 
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1.10 Требования и параметры для подведения инженерных комму-

никаций в тех помещение системы водоподготовки 

 

1. Электропитание: 

- напряжение - 3-х фазное (380В± 5%); 

- мощность - 13 кВт. 

 

2. ХВС: 

- подвод сечением – Ø63 мм (для ПВХ), закончить шаровыми кранами с 

резьбой; 

- расход 11,03 м³/ч. 

 

3. Теплоноситель: 

-   тепловая нагрузка при первоначальном нагреве 340 кВт 

- параметры - Т1 = 82ºС, Т2 = 60ºС; 

- подвод сечением – Ду50, закончить шаровыми кранами с резьбой; 

- расход – 14,4 м³/ч. 

 

4. Хоз-бытовая канализация (напорная): 

- подвод сечением – Ø110 мм; 

- сброс max – 6,6 л/с. 

 

5. Ливневая канализация (самотечная): 

- подвод сечением – Ø110 мм; 

- сброс max – 6,6 л/с. 
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Бассейн №2. 

2.1 Исходные данные для разработки проектной документации 

Пояснительная записка составлена на основании архитектурно-

строительных чертежей и задания на проектирование. 

 

2.2 Нормативные документы 

Раздел выполнен в соответствии со следующими нормативными документами: 

• СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуали-

зированная редакция». 

• СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

• ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. ПОДГОТОВКА ВОДЫ. Часть 1. Общие      

требования».    

• ГОСТ Р 53491.2-2012 «Бассейны. ПОДГОТОВКА ВОДЫ. Часть 2. Требова-

ния безопасности». 

• СП 31-113-2004 «Бассейны для плавания». 

• СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требова-

ния к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 

• ГОСТ Р 50571.3-94 «Требования по обеспечению безопасности. Защита от      

поражения электрическим током». 

• «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)», 6 изд., 7 изд. 

• Постановление от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной      

документации и требованиях к их содержанию». 

• При проектировании использованы каталоги сертифицированного в Рос-

сийской Федерации оборудования для плавательных бассейнов, купелей, 

гидромассажных ванн. 

• СанПиН 2.1.2.1331-03«Гигиенические требования к устройству, эксплуата-

ции и качеству воды аквапарков». 

• Скорость течения воды через впускные устройства в ванне бассейна – не 

более 0,5 м/с. Скорость течения воды через впускные устройства водопод-

готовки в ванну бассейна – 2-3 м/с (п. 11.3.1., ГОСТ 53491.1-2009). 

 



 32 
 

  

      

 

Лист 

      
   22 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Формат А 4 

В
за
м

.и
н
в
. 
№

 
П
о
д
п

. 
и

 д
а
та

 
И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 
 

1
1

1
1
 

2.3 Описание технологической схемы водоподготовки 

По характеру водообмена принят рециркуляционный тип бассейна (п. 2.14., 

СанПиН 2.1.2.1188-03). Применена скиммерная система водообмена. 

Циркуляционный поток, поступающий через стеновые форсунки из системы 

водоподготовки, вытесняет верхние слои воды в скиммеры. Количество скиммеров, 

диаметр трубопровода обеспечивают беспрепятственный отток воды, вытесненной 

водой системы водоподготовки, купающимися и эффектом волнообразования при 

максимальной загрузке бассейна. 

Через трубопровод скиммеров, трубопровод донных сливов вода попадает к 

насосам системы водоподготовки. 

Насосная группа осуществляет круглосуточный и бесперебойный водообмен, 

создаёт напор, скорость потока и циркуляционный расход, необходимый для работы 

системы водоподготовки в режиме, определённом нормативами для данного бас-

сейна. 

Перед этапом механической фильтрации в циркуляционный поток осуществ-

ляется ввод коагулирующего раствора для "склеивания" мелкодисперсных загряз-

нений и последующего задерживания в фильтрующем заполнителе. Для равномер-

ного распределения дозируемого раствора коагулянта в циркуляционном потоке, 

после точки ввода реагента установлен статический смеситель. 

Механическая фильтрация осуществляется засыпными напорными фильтра-

ми. В качестве фильтрующего заполнителя является кварцевый песок. Принцип ме-

ханической фильтрации основан на процеживании воды через песчаную засыпку. 

Выбор фильтрующего заполнителя обусловлен высокой фильтрующей способно-

стью при высокой пропускной способности и полной регенерацией после обратной 

промывки.  

На следующем этапе водоподготовки осуществляется ультрафиолетовая 

стерилизация воды. Для этого применяется УФ-установка среднего давления. Этот 

метод обеззараживания основан на фотохимических реакциях, запускающих меха-

низм физико-химических и биологических мутаций живой материи микроорганизмов. 

В отличии от УФ ламп низкого давления, лампы среднего давления имеют более 

широкий диапазон ультрафиолетового излучения, что позволяет так же предотвра-

щать реактивацию микроорганизмов и понижает содержание связанного хлора в во-
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де. В результате воздействия на воду УФ облучения не образуются побочные вред-

ные органические соединения, сокращается количество используемых хим. реаген-

тов, а также исключен риск передозировки. 

Первоначальный нагрев и дальнейшее поддержание температуры воды вы-

полняется водо-водяным теплообменником. Подогрев воды из бассейна происходит 

путём съёма тепла более холодной средой, которой является вода бассейна от бо-

лее горячей, которой является теплоноситель. Для исключения перепадов темпера-

туры воды в бассейне +/- 1˚С и запирания потока теплоносителя применяется 3-х 

ходовой регулирующий клапан.  

Перед подачей воды в чашу бассейна, осуществляется впрыск дезинфициру-

ющего раствора и рН-корректора. Применяется дезинфектор на основе хлорсодер-

жащего реагента. При этом, требования к ПДК в воде бассейна аналогичны к требо-

ваниям ПДК для питьевой воды. Дезинфицирующий раствор обеспечивает непре-

рывное обеззараживание воды непосредственно в ванне бассейна. рН-корректор 

контролирует кислотно-щелочной баланс воды, влияющий на активность дезинфек-

тора и комфорт посетителей. Предусмотренная система дезинфекции не предпола-

гает организацию специализированного места хранения химических реагентов, т.к. 

исключает процесс изготовления и хранения реагентов на месте. Реагенты находят-

ся в хим. стойких полиэтиленовых герметичных баках насосов-дозаторов в объёме, 

необходимом для бесперебойной работы системы в течении 2 недель. Поставка и 

заполнение баков осуществляется по мере необходимости специализированной ор-

ганизацией. 

Отбор проб воды из чаши бассейна на контроль параметров pH/Rx/Clfree 

(Cltotal) осуществляется через форсунки отбора проб, расположенные в борту ванны 

на глубине 250-350 мм от уровня зеркала воды. Вода поступает самотеком к изме-

рительной панели с последующим сбросом в балансный резервуар. 

Материал изготовления трубопровода и фасонных изделий системы водопод-

готовки принят из ПВХ (соединение клеевое), отличающийся повышенной стойко-

стью к агрессивным средам, коррозионной стойкостью, сопротивлениям отложений 

на стенках, малым гидравлическим сопротивлением и весом. 

Для лабораторного контроля воды на всех этапах водоподготовки технологиче-

ской схемой, предусмотрены краны отбора проб (п. 5.3.3., СанПиН 2.1.21188-03): 

• поступающей (водопроводной) воды; 
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• до механической фильтрации; 

• после механической фильтрации; 

• после дозации химических реагентов, перед подачей в чашу бассейна. 
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2.4 Описание автоматизации системы водоподготовки 

В соответствии с п. 10.9.1.ГОСТ Р 53491.1 2009, а также для сохранности 

здоровья посетителей, исключения негативного влияния человеческого фактора 

технического обслуживающего персонала, средства автоматизации и диспетчерско-

го контроля системы водоподготовки должны обеспечивать: 

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия 

работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудова-

ния и коммуникаций; 

- сигнализацию отклонений и нарушений от заданного режима и нормальных 

условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций; 

- сигнализацию возникновения аварийных ситуаций; 

- оперативное устранение отклонений и нарушений от заданных условий 

эксплуатации; 

- быструю локализацию аварий и ликвидацию их последствий. 

Данные требования обеспечивает Комплексная система автоматизации. Этот 

способ автоматизации позволяет централизованно управлять всеми этапами водо-

подготовки одним устройством, к которому подключается все технологическое обо-

рудование и оборудование КИП. 

В основе Комплексной системы автоматизации лежит программируемый ло-

гический контроллер (ПЛК), совмещенный с электросиловой частью. По алгоритму 

программного обеспечения, анализируя данные от КИП и технологического обору-

дования, ПЛК осуществляет контроль и автоматическое управление всей системой 

водоподготовки в едином комплексе. Отображение и управление работой оборудо-

вания бассейна производится посредством сенсорного дисплея. Возможно удален-

ное управление с операторской панели, либо с центрального ПК диспетчерского 

пункта. 

Комплексная система автоматизации предусмотрена для работы в обще-

ственных плавательных бассейнах с соблюдением санитарных нормативных требо-

ваний и выполняет следующие функциональные задачи: 

- управление работой насосов; 

- управление режимами работы фильтра; 

- контроль температуры воды; 
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- контроль качества воды; 

- управление уровнем воды; 

- диспетчеризация и удаленный доступ; 

- управление УФ-обеззараживанием. 

 

2.5 Характеристики объекта проектирования 

Бассейн расположен в отдельном зале на отм. +0,000, в осях 5-8, А-Б. 

Функционально сооружение бассейна объединяет одну ванну, помещения и 

устройства для обслуживания посетителей, а также помещения с устройствами, 

обеспечивающими его техническую эксплуатацию. 

Объектом проектирования является система водоподготовки бассейна, си-

стема автоматизации водоподготовки, дополнительное специализированное обору-

дование ванны бассейна. 

Технологические решения водоочистки предусматривают и зависят от назна-

чения бассейна, времени водообмена, скорости фильтрации, общего объёма воды 

и пропускной способности. 

 

2.6 Назначения бассейна и принятые нормы 

2.6.1 Назначение бассейна 

Настоящий бассейн предназначен для обучения и оздоровительного плава-

ния. Характеризуется как «Детский бассейн». Бассейн используется в целях обуче-

ния  плаванию  детей старше 7 лет, общеразвивающих упражнений и игр в воде. 

 

2.6.2 Принятые нормы 

В соответствии с нормативными документами Российской Федерации, архи-

тектурно-планировочными решениями, техническим заданием приняты следующие 

нормы: 

• Форма чаши «прямоугольная». 

• Внутренние размеры 10,0 × 3,0 м глубиной 0,7 - 0,8 м. 

• Площадь водной поверхности – 30,0 м2. 
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• Объём воды в чаше бассейна – 22,5 м3. 

• Несущая конструкция ванны – железобетон.  

• Внутренняя отделка чаши – керамическая плитка. 

• Тип бассейна по характеру водообмена – рециркуляционный (оборотный), 

(п. 2.14., СанПиН 2.1.21188-03, п. 10.16., СанПиН 2.1.2.1331-03). 

• Отвод воды на фильтрацию через скиммеры (п. 2.10., СанПиН 2.1.21188-

03). 

• Подача воды в ванну через отверстия в стенах чаши (п. 10.19., СП31.113-

2004). 

• Время полного водообмена не более 2 часов (Табл.№1.СанПиН 2.1.21188-

03). 

• Температура воды в бассейне – 29÷30 °С для детских учебных бассейнов, 

(Табл.№1. СанПиН 2.1.21188-03). 

• Площадь зеркала воды на 1 человека – не менее 4 м2 (Табл.№1. СанПиН 

2.1.21188-03). 

• Очистка и обеззараживание воды осуществляется методами, включающи-

ми фильтрацию, коагуляцию, ввод обеззараживающего агента (гипохлорит 

натрия), УФ-обработку (п. 2.15.СанПиН 2.1.21188-03). 

• Время первоначального наполнения ванны – не более 24 часов (п. 10.18., 

СП 31-113-2004). 

• Время опорожнения ванны – не более 24 часов (п. 10.32., СП 31-113-2004). 

• Сброс воды при опорожнении и промывке фильтров – в ливневую канали-

зацию (п. 10.30., СП 31-113-2004). 

• Сброс воды от мытья стенок, дна чаши бассейна – в хоз. бытовую канали-

зацию (п. 5.4.2., ГОСТ 53491.1-2009). 

• Температура подаваемой свежей воды из ХВС принимается +6°С. 

• Материал трубопровода и фасонных изделий водоподготовки – ПВХ для 

напорного водоснабжения, соединение клеевое.  
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2.7 Расчет технических характеристик оборудования                       

водоподготовки 

2.7.1 Основные технические характеристики 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и техническим 

заданием, предоставленными Заказчиком, принимаем: 

• внутренняя длина чаши бассейна 10,0 м; 

• внутренняя ширина чаши бассейна 3,0 м; 

• глубина чаши бассейна 0,7 – 0,8 м; 

• площадь водной поверхности Sб = 30,0 м2; 

• объём воды бассейна Vб = 22,5 м3; 

• температура воды в бассейне + 29 - 30 °С; 

• площадь зеркала воды на 1 человека не менее 4 м2; 

• пропускная способность бассейна не более 7 человек в смену; 

• количество смен условно принято 8. 

 

2.7.2 Расчет потока рециркуляции (производительности) системы      

В соответствии с Табл.№1 СанПиН 2.1.21188 для детских бассейнов (для де-

тей старше 7 лет) время полного водообмена в чаше бассейна не более 2 часов, 

следовательно, производительность циркуляционного насоса рассчитываем по 

формуле: 

Рн = Vбас / 2, где: 

Рн – производительность насоса, м3/ч;  

Vбас – объём воды в чаше бассейна, 42 м3. 

Рн = 22,5 / 2 = 11,25 м3/ч. 

По каталогу производителя насосного оборудования «Astral» (Испания), при-

нимаем насосную группу из 2 насосов «Victoria Plus» (1 рабочий, 1 резервный), 

арт.38774, с техническими характеристиками: 

 - производительностью – 16 м3/ч при напоре 10,0 м; 

 - мощность – 0,76 кВт; 
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- напряжение – 380 В; 

- подключение – DN63/63; 

- материал корпуса – пластик; 

- число оборотов двигателя – 3000 об/мин; 

- класс защиты корпуса электронагревателя – IP 55. 

При данных характеристиках циркуляционного насоса время полного водооб-

мена составит: 22,5 / 16 = 1,4 ч.  

 

2.7.3 Расчёт фильтровальной колонны 

В соответствии с Табл.№6 ГОСТ Р 53491 2009, скорость фильтрации в дет-

ских бассейнах должна составлять не более 20 м3/ч на 1м2 фильтрующей поверхно-

сти.  

Необходимую площадь фильтрующей поверхности рассчитываем по форму-

ле: 

Sфо = Рн / Vф,где: 

Sфо – общая площадь фильтрующей поверхности, м2; 

Рн – производительность насоса, при H=10 равна 16 м3/ч;  

Vф – принятая скорость фильтрации, 20 м3/ч/м2. 

Sфо = 16 / 20 = 0,8 м2. 

С целью обеспечения бесперебойной работы и ремонтопригодности системы 

фильтровальную колонну рассчитываем из нескольких фильтров, суммарной пло-

щадью фильтрации не менее 0,8 м2.  

По каталогу производителя фильтровального оборудования «Astral» (Испа-

ния), принимаем фильтровальную колонну из 3-х фильтров «Artic Plus» с много-

слойной засыпкой, арт. 36053-0100 с техническими характеристиками: 

- допускаемое рабочее давление – 0,25МПа, 2,5(кгс/см2); 

- площадь фильтрования – 0,33 м2; 

- наружный диаметр – 650 мм; 

- высота фильтрующего слоя загрузки – 1200 мм; 

- расчетная длительность промывки – 8 мин; 

- общий эксплуатационный вес – 675 кг; 
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- номинальный размер присоединения вход/выход DN 63/63; 

Суммарная площадь фильтрации составит: 

Sфо = 0,33 × 3 = 0,99 м2. 

Расчетная скорость фильтрации составит:  

Vф = Pн/Sфо= 16/0,99= 16,16 м3/ч/м2. 

Расчетная скорость промывки одного фильтра, при условии промывки одним 

насосом, составит: 

Vф= Pн/Sф1= 18/0,33 = 54,54 м3/ч/м2.  

где: 

Sф1 – площадь фильтрующей поверхности одного фильтра, м2; 

Pн – производительность насоса с учетом потерь водного столба H = 8 м, при 

прохождении через фильтр, м3/ч. 

 

 2. 7.4 Расчёт дренажного резервуара 

Вода от промывки фильтров сбрасывается в Дренажный резервуар бассейна 

№1. 

 

2.7.5 Расчёт оборудования нагрева воды 

Согласно технического задания для проектирования температура воды в ван-

не бассейна должна составлять +29˚C. 

Расчёт необходимой тепловой мощности для первоначального нагрева воды 

в чаше бассейна и производим по формуле производителя теплообменного обору-

дования: 

N = (V × (t2 – t1) × C)/ � + А × q, где: 

V – объем воды в чаше бассейна, 22,5 м3; 

t2  – конечная температура воды в чаше бассейна, +29°С; 

t1 – начальная температура воды в чаше бассейна, +6°С; 

С – удельная теплоемкость воды, 1,163 Вт/л˚C; 

τ – принятая продолжительность первичного нагрева воды в бассейне, 24 ч; 
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A – площадь зеркала воды бассейна, 30,0 м2; 

q – теплопотери для закрытого бассейна, 200 Вт/м2;  

N= (22500 × (29 – 6) × 1,163) / 24 + 30 × 200 = 31 077 кВт = 32 кВт. 

По каталогу производителя теплообменного оборудования «Bowman» (Вели-

кобритания), принимаем схему из 1-го трубчатого теплообменника – арт. 5113-2с, с 

техническими характеристиками: 

- мощность при T1 = 82°С – 40 кВт; 

- подключение теплоносителя к теплообменнику – ¾"; 

- диаметр подключения трубопровода бассейна к теплообменнику – Ø50; 

- теплоноситель - вода, с нейтральной «рН»; 

- максимальное  давление – 3 бар; 

- номинальный расход теплоносителя – 2,4 м3/ч; 

- номинальный расход теплообменника – 10,2 м3/ч. 

По каталогу производителя насосного оборудования «Willo» (Германия), прини-

маем циркуляционный насос контура теплоносителя - модель «Star-RS», арт. 4119791, 

с техническими характеристиками: 

- номинальный размер присоединения вход/выход – DN20; 

- производительность – 4 м³/ч при H = 6 м; 

- температура воды / воздуха, макс.  – 110/40˚С; 

- потребляемая мощность – 0,099 кВт; 

- класс защиты – IP44; 

- вес – 2,0 кг. 

 

2.7.6 УФ-установка 

По каталогу производителя оборудования «Astral» (Испания), принимаем УФ-

установку  «VGE Pro 600-85», арт. VIM00601,с техническими характеристиками: 

- производительность – 20 м³/ч; 

- диаметр подключения к установке – DN80; 

- потребляемая мощность – 0,6 кВт; 

- доза УФ облучения воды – не менее 35 мДж/cм². 
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2.7.7 Комплексная автоматизация 

Предусмотрена комплексная автоматизация на 2 системы водоподготовки 

бассейнов, см. п 1.7.9. 
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2.8.1 Наполнение ванны 

• В соответствии с п. 10.18 СП 31 113 2004 время наполнения ванны принято 

24 часов. 

2.8.2 Опорожнение ванны 

• В соответствии с п. 10.32 СП 31 113 2004 время опорожнения ванны бас-

сейна принято 24 часа. Опорожнение осуществляется самотеком, с расхо-

дом 0,93 м3/ч. 

• В соответствии с п. 10.30 СП 31 113 2004 вода от опорожнения ванны бас-

сейна удаляется в ливневую канализацию. 

2.8.3.1 Режим эксплуатации 

• Принято 8 смен. Количество занимающихся в смену 7 человек. 

• В соответствии с табл. 10.2 СП 31-113-2004 необходимый объем свежей 

воды – 5% от объема, для ванн бассейнов объемом менее 600 м3. 

Объём подпитки свежей водой: 

22,5 × 0,05 = 1,125 м³/сут.  

• В соответствии с расчетом циркуляционного потока циркуляционный рас-

ход составляет 16 м³/ч. Суточная производительность выбранной насосной 

группы 384 м³/сут. 

• Промывка фильтров осуществляется водой из оборотного водоснабжения. 

Загрязненная вода после промывки фильтров сбрасывается в хоз-бытовую 

канализацию Объём сбрасываемой воды не превышает ежесуточной под-

питки свежей водой, в том числе разбрызгивание, вынос на теле купаю-

щихся, промывку фильтров. 

• На повторное использование принимаем: 

384 – 2,8 = 381,2 м³/сут. 

2.8.3.2 Промывка фильтров 

• Режим промывки фильтра предполагает одну промывку фильтра одним 

циркуляционным насосом в течение недели, не более одного фильтра в 

сутки. Время промывки каждого фильтра 8 минут (0,133 часа). 

• Промывка фильтров осуществляется в ночное время суток. 
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• В соответствии п. 10.28 СП 31 113 2004 для промывки фильтров использу-

ется вода из рециркуляционного контура с расходом V3 = 2,1 м3. Таким об-

разом водопотребление промывки каждого фильтра в течение 8 мин. или 

480 сек. составляет 2,1 м³ × 1000л / 480 сек. = 4,4 л/сек.   

• Восполнение потерь оборотного водопровода осуществляется из хозяй-

ственно-питьевого водопровода, с расходом равным расходу при наполне-

нии ванны. 

• Объем воды от промывки, сбрасывается в ливневую канализацию, с рас-

ходом, равным производительности дренажных насосов 6,66 л/с.  

 

2.8.3.3 Испарение, унос, разбрызгивание 

• Потери воды на испарение, унос и разбрызгивание определяются по фор-

муле в соответствии с п. 10.29 СП 31 113 2004. 

• Q = 0,0064*F м³/сут., где 

• F – площадь зеркала воды, м²; 

• Q = 0,0064 × 30,0 м² = 0,192 м³/сут. 

• Восполнение потерь воды осуществляется из хозяйственно-питьевого во-

допровода. 

2.8.4 Мытье ванны бассейна 

• Дезинфекция ванны бассейна осуществляется методом двукратного оро-

шения раствором дезинфектанта, с расходом 0,6-0,8 л/м². 

• Приготовление раствора дезинфектанта производится водой из хозяй-

ственно-питьевого водопровода, с расходом 49,8 м² × 0,8 л/м² =39,84 л., где 

49,8 м² площадь внутренней поверхности чаши бассейна и лотка перелива. 

• Принятое время дезинфекции чаши - 1 час. 

• В соответствии с п. 10.30 СП 31 113 2004 вода от опорожнения ванны бас-

сейна удаляется в бытовую канализацию. 

• Дезинфекция ванны бассейна производится с периодичностью 1 раз в год. 
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2.9 Электропотребление 

Электропотребление оборудования системы водоподготовки бассейна пред-

ставлено в Таблице №4. 

Таблица №4 

 

№ Потребитель Напряжение, В Мощность, кВт 
Суммарная 
мощность, 

кВт 

1 Насос циркуляционный 
(1 шт.+ резерв) 

380 0,76 0,76 

2 
УФ-установка 

(1 шт.) 
220 0,6 0,6 

3 
Комплексная автоматизация с ком-
плектом контрольно-измерительных 
приборов 

380 0,5 0,5 

4 

Клапан подпитки соленоидный  

(рабочий) 

(1 шт.) 

220 0,02 0,02 

5 

Кран шаровой с электроприводом 

(аварийный) 

(1 шт.) 

220 0,01 0,01 

6 
Клапан 3-х ходовой теплоносителя с 
электроприводом 

(1 шт.) 

220 0,06 0,06 

7 
Насос теплоносителя  

(1 шт.) 
220 0,09 0,09 

8 
Вентиль автоматический 

 (2 шт.) 
220 0,01 0,02 

 Итого: 380  2,06 
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2.10 Требования и параметры для подведения инженерных комму-

никаций в тех помещение системы водоподготовки 

1. Электропитание: 

- напряжение - 3-х фазное (380В± 5%); 

- мощность - 3 кВт. 

 

2. ХВС: 

- подвод сечением – Ду25 (Ø32, ПВХ), закончить шаровыми кранами; 

- расход – 3,4 м³/ч. 

 

3. Теплоноситель: 

-   тепловая нагрузка при первоначальном нагреве 40 кВт 

- параметры - Т1 = 82ºС, Т2 = 60ºС; 

- подвод сечением – Ду20, закончить шаровыми кранами с резьбой; 

- расход – 2,4 м³/ч. 

 

4. Хоз-бытовая канализация (самотечная): 

- подвод сечением – Ду90 мм (Ø110). 

- максимальный сброс – 6,6 л/с. 

 

5. Ливневая канализация: 

- подвод сечением – Ду90 мм (Ø110). 

- максимальный сброс – 6,6 л/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































